
 

 

40㎥ 

三朝（４か所） 

※補修弁付き２、無し２ 

か書） 

40㎥ 

６0㎥ 

40㎥ 

―６― 

開閉が困難 

（補修弁付き） 

開閉が困難 

（補修弁なし） 



 

 

40㎥ 恋谷（２か所） 

―７― 

開閉が困難 

 



 
 

40㎥ 

山田一区 

40㎥ 

―５― 

吐水口から漏水 

 

山田（１か所） 



 

 

吉 田 

40 ㎥ 

波伯山 

40 ㎥ 

40 ㎥ 

―22― 

φ50mm 

40 ㎥ 

開閉が困難 

 

吉田（１か所） 



 

 

森 

40㎥ 

―45― 

森（２か所） 

開閉が困難 

 



 

 

若 宮 

６0㎥ 

―34― 

開閉が困難、漏水 

 

若宮（３か所） 



 
 

湯 谷 

湯谷（４か所） 

開閉が困難 

 


